
Главный инженер проекта

Директор А. В. Логвинов

В. П. Казаченко

Индивидуальный предприниматель

Логвинов А.В.

Жилой комплекс "Резиденция Анаполис". Корректировка

2022

Наружные сети электроснабжения и наружного освещения

А/03-2021-НЭС
 Том 5.1.2

AutoCAD SHX Text
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Принципиальная однолинейная схема ТП-2

3 Принципиальная однолинейная схема ТП-3

4 Схема электрическая принципиальная сети 0,4кВ ТП-2

5 Схема электрическая принципиальная сети 0,4кВ ТП-3

6 Схема электрическая принципиальная сети наружного освещения ТП-3

7 Схема электрическая принципиальная ВРЩ3

8 Схема электрическая принципиальная ЩО-1

9 Схема электрическая принципиальная ВРЩ-НО

10 Схема монтажа опор освещения

11 Подключение светильников в опоре

12 Компоновка электрооборудования 2БКТП-630 (ТП-2)

13 Компоновка электрооборудования 2БКТП-630 (ТП-3)

14 План сети наружного освещения

15 План питающей сети 0,4 кВ

16 Кабельный журнал

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
ПУЭ Правила устройства электроустановок, 7-е издание

 3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушных линий

электропередачи напряжением 0,38: 6: 10: 20: 35 кВ

26.0085 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные

опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2 с линейной арматурой ЗАО

"МЗВА" и вводными изоляторами ЗАО "ИНСТА"

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях

Прилагаемые документы
А/03-2021-НЭС Спецификация оборудования, изделий и материалов

Технические условия

Общие указания
· Наружное электроосвещение выполнено на базе металлических опор с квадратным профилем

100х100мм индивидуального изготовления Тегас-электрик, высотой 5 метров. На опорах
предусматривается установка светильников Тегас-Электрик серии Адель с мощностью светового
модуля 40Вт для Г-образных светильников, и 2х40Вт для Т-образных светильников (в 2
направления). Распределительная линия наружнего электроосвещения выполняется кабелем типа
АПвКШп 4х16 мм² в траншее в ПНД трубах.

· Монтаж опор производится на закладные детали с фланцем. Закладная деталь устанавливается в
предварительно просверленные котлованы, и бетонируется. До заливки бетона необходимо выполнить
ввод ПНД труб в кабельное окно в закладной детали.

· Для создания равномерной картины освещенности на проезжей части и на тротуарах около
проезжей части, а также на открытых парковочных местах для стоянки автотранспорта
применяются световые модули в светильниках серии Адель производства Тегас-Электрик (или
аналог). Параматры светодиодного модуля: Мощность - 40Вт; Световой поток - 5 600Лм; Степень
защиты  IP65, Uпит=230 В; Тип КСС - Широкая-160гр; Цветовая температура,  5000К;
ШхВхД=75,5х18,5х250мм.

· Расключение светильников на опорах должно производиться с чередованием фаз. Подключение в
ревизионном лючке опоры выполняется при помощи ответвительных сжимов и клеммных колодок. В
опорах для защиты светильника предусматривается установка автоматических выключателей 6А
для каждого отдельного светильника.

· Питание светильников, установленных на опорах, выполняется кабелем марки ВВГнгLS-0,66, сечением
3х1,5 мм² внутри стоек.

· Для обеспечения защиты при косвенном прикосновении РЕ жилу проектируемых кабельных линий н.о.
присоединить к корпусам металлических опор.

· Согласно СП 52.13330.2016 табл. 7.12, средняя горизонтальная освещенность открытых стоянок в
микрорайонах Еср, не менее 6 Лк.
Согласно СП 52.13330.2016 табл. 7.21 (класс объекта по освещению "П4"), средняя горизонтальная
освещенность тротуаров, отделенных от проезжей части дорог и улиц Еср не менее 4 Лк.

· Проектируемые кабели наружного освещения, а также кабели питающей сети 0,4 кВ прокладываются
в земле в траншее в соответствии с типовым проектом А5-92. Глубина заложения от планировочной
отметки земли должна быть не менее 0,7 м. По всей длине кабель защищается от механических
повреждений - двустенной трубой ПНД. После прокладки концы труб уплотнить посредством
термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходов типа УКПт-130/28 или аналогичных.

· При разработке траншей предусмотреть ограждающие конструкции.
· Подключение кабелей силовой сети выполнить от проектируемых трансформаторных

подстанций 2БКТП №2 и №3. Граница проектируемого участка указана на планах (ТП №1, а также
кабельные линии от неё к жилым домам не входит в зону проектирования).

· Перед прокладкой кабелей в местах пересечений с существующими коммуникациями для уточнения
глубины и места прокладки последних выполнить шурфование.

· При прокладке в земле кабели снизу должны иметь подсыпку не менее 150 мм из песка, а сверху
засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора, шлака.

· Длину кабелей уточнить перед нарезкой замером по трассе прокладки с учетом глубины прокладки
при пересечении с коммуникациями.

· При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли
толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть
уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в
каждую сторону плитами или трубами. При этом кабели связи должны быть расположены выше
силовых кабелей (ПУЭ, седьмое издание, п.2.3.94).
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Формат А4х3

АПвПг-3х(1х120)АПвПг-3х(1х120)

АД31Т 50х5
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SA

ЯСН2

ШП

FV4-FV6

FV1-FV3 P3Wh

SF2

QS7QS2

160

250

160

250

160

250

160

250

160

250

160

250

160

250

160

250

28

QS12QS11

QS10

SF1

ЯСН1QS9

FU4-FU6FU1-FU3

1413 27

200

250

160

P2

Wh

ТА7-ТА12

26252423222120121110987

A A

AV

A A

AV

1918171615

250

654321

Ток плавкой

вставки *

Ном ток **

Трансформатор

тока

Сечение, *

мм²

Марка

кабеля

Наименование

линии

№ фидера

QS5QS4

QS8QS1 QS6QS3

ТА1-ТА6P1

Wh

PEN

Т-2

PEN

Т-1

4 6шт.ОПН-0,38Ограничитель перенапряженияFV1-FV6

15 ВА57-31Автоматический выключатель 80А 2шт.SF1-SF2

4G80 1шт. Переключатель кулачковыйSA16

17 - 1шт.Шкаф ШПШП

14 SL1-3X3/3AРубильник с предохранителем 160А 24шт.3-14, 17-28

13 SL1-3X3/3AРубильник с предохранителем 200А 4шт.1-2, 15-16

-Трансформатор тока 1000/5 кл0,5SТА1-ТА3,ТА7-ТА9 6шт.9

8 Меркурий-230

AМ-02

1шт.

трехфазный прямого включения 10(100)А

Счетчик электрической энергииР3

6 CSSD 1250KВыключатель нагрузки 1250А 2шт.QS11-QS12

3 6шт.ПТ 1.3-10-80-31,5Предохранитель 10кВ, 80АFU1-FU6

5 CSSD 1600KВыключатель нагрузки 1600А 2шт.QS9-QS10

19

18

7

2шт.

6шт.

-ВольтметрV

-АмперметрA

2шт.РВФЗ 10/630Разъединитель 10кВ, 630АQS4-QS5

6шт.ВНА-10/630-20зВыключатель нагрузки автогазовый

10кВ, 630А
QS1-QS3

QS6-QS8

-Трансформатор тока 1000/5 кл0,5ТА4-ТА6,ТА10-ТА12 6шт.

Меркурий-230 ART-03

PQRSIDN

2шт.

трехфазный статический 5А

Счетчик электрической энергииР1-Р2

12

2

11

2шт.ТМГ-630/10/0,4Силовой трансформаторТ1, Т2

- 2шт.Ящик собственных нуждЯСН1, ЯСН2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
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Наименование, техническая

характеристика
Обозначение

№

п/п
Тип, марка

Заводской

номер

Единица

измере-

ния

Коли-

чество
Примечание

21 3 4 5 6 7 8

10

1

2-
Л1
.1

4х95

2-
Л2
.1

4х150

2-
Л3
.1

2-
Л4
.1

2-
Л5
.1

2-
Л6
.1

2-
Л7
.1

2-
Л8
.1

2-
Л9
.1

4х150

2-
Л2
.2

2-
Л3
.2

2-
Л4
.2

2-
Л5
.2

2-
Л6
.2

2-
Л7
.2

2-
Л8
.2

2-
Л9
.2

2-
Л1
0.
2

2-
Л1
1.2

2-
Л1
2.
2

2-
Л1
.2

2-
Л1
3.
1

АПвКШп АПвКШп АПвКШп АПвКШп

4х95

АПвКШп

4х95

АПвКШп

4х95

АПвКШп

4х95

АПвКШп

4х95

АПвКШп

4х95

2-
Л1
0.
1

2-
Л1
1.1

2-
Л1
2.
1

2-
Л1
3.
1

АПвКШп

4х95

АПвКШп

4х95

АПвКШп

4х95

АПвКШп

4х95 4х150

АПвКШп

4х150

АПвКШп

4х95

АПвКШп АПвКШп

4х95

АПвКШп

4х95

АПвКШп

4х95

АПвКШп

4х95

АПвКШп

4х95

АПвКШп

4х95

АПвКШп

4х95

АПвКШп

4х95

АПвКШп

4х95

АПвКШп

4х95
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Формат А4х3

АПвПг-3х(1х120)АПвПг-3х(1х120)

АД31Т 50х5

АД31Т 80х10

АД31Т 80х10АД31Т 80х10

АД31Т 80х10

АД31Т 80х10

АД31Т 80х10
АД31Т 80х10

ВРШ-НО

200200200200200200 50

160

100

160

160

250

320

400

160

250

160

250

160

250

160

250

160

250250250250

10

100

200

250

50

160

100

160

160

250

320

400

SA

ЯСН2

ШП

FV4-FV6

FV1-FV3 P3Wh

SF2

QS6QS1

160

250

160

250

160

250

160

250250250250

200

250

28

QS10QS9

QS8

SF1

ЯСН1QS7

FU4-FU6FU1-FU3

1413 27

10

100

250

P2

Wh

ТА7-ТА12

26252423222120121110987

A A

AV

A A

AV

1918171615

250

654321

Ток плавкой

вставки *

Ном ток **

Трансформатор

тока

Сечение, *

мм²

Марка

кабеля

Наименование

линии

№ фидера

QS4QS3

QS5QS2

ТА1-ТА6P1

Wh

PEN

Т-2

PEN

Т-1

22 - 1шт.Шкаф наружного освещенияВРШ-НО

4 6шт.ОПН-0,38Ограничитель перенапряженияFV1-FV6

20 ВА57-31Автоматический выключатель 80А 2шт.SF1-SF2

4G80 1шт. Переключатель кулачковыйSA21

23 - 1шт.Шкаф ШПШП

16 SL1-3X3/3AРубильник с предохранителем 160А 11шт.8-12, 21-26

15 SL1-3X3/3AРубильник с предохранителем 200А 8шт.4-7, 17-20

-Трансформатор тока 1000/5 кл0,5SТА1-ТА3,ТА7-ТА9 6шт.9

8 Меркурий-230

AМ-02

1шт.

трехфазный прямого включения 10(100)А

Счетчик электрической энергииР3

6 CSSD 1250KВыключатель нагрузки 1250А 2шт.QS9-QS10

3 6шт.ПТ 1.3-10-80-31,5Предохранитель 10кВ, 80АFU1-FU6

5 CSSD 1600KВыключатель нагрузки 1600А 2шт.QS7-QS8

25

24

7

2шт.

6шт.

-ВольтметрV

-АмперметрA

2шт.РВФЗ 10/630Разъединитель 10кВ, 630АQS3-QS4

4шт.ВНА-10/630-20зВыключатель нагрузки автогазовый

10кВ, 630А
QS1-QS2

QS5-QS6

-Трансформатор тока 1000/5 кл0,5ТА4-ТА6,ТА10-ТА12 6шт.

Меркурий-230 ART-03

PQRSIDN

2шт.

трехфазный статический 5А

Счетчик электрической энергииР1-Р2

12

2

11

2шт.ТМГ-630/10/0,4Силовой трансформаторТ1, Т2

- 2шт.Ящик собственных нуждЯСН1, ЯСН2
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Наименование, техническая

характеристика
Обозначение

№

п/п
Тип, марка

Заводской

номер

Единица

измере-

ния

Коли-

чество
Примечание

21 3 4 5 6 7 8

10

1

19 SL00-3X3/FРубильник с предохранителем 10 А 2шт.28

18 SL00-3X3/FРубильник с предохранителем 50А 2шт.14

17 SL00-3X3/FРубильник с предохранителем 100А 2шт.13, 27

14 SL1-3X3/3AРубильник с предохранителем 250А 1шт.2-3, 16

13 SL2-3X3/3AРубильник с предохранителем 320А 2шт.1, 15

3-
Л1
.1

3-
Л2
.1

3-
Л3
.1

3-
Л4
.1

3-
Л6
.1

3-
Л5
.1

4х16

3-
Л7
.1

3-
Л8
.1

3-
Л9
.1

3-
Л1
.2

3-
Л2
.2

3-
Л3
.2

3-
Л4
.2

3-
Л6
.2

3-
Л5
.2

3-
Л7
.2

3-
Л8
.2

3-
Л9
.2

ВР
Ш
-Н
О

2(4х150)

АПвКШп

4х150

АПвКШп

4х150

АПвКШп

4х150

АПвКШп

4х150

АПвКШп АПвКШп

4х95

АПвКШп

4х95

АПвКШп

4х95 2(4х150)

АПвКШп

4х150

АПвКШп

4х150

АПвКШп

4х150

АПвКШп

4х150

АПвКШп АПвКШп

4х95

АПвКШп

4х95

АПвКШп

4х95 4х50

ВВГнг-LS

4х16

АПвКШп
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4х16

АПвКШп



Источник
питания

Обозна-
чение

Iпл.вст.,
(Iуст.),А

Обозна-
чение
линии

Длина,
м

Данные питающей сети

Рабочий режим Аварийный режим

Рр,
кВт

Iр,
А

ΔU,
%

Рр,
кВт

Iр,
А

ΔU,
%

Питающий кабель

 Марка и сечение Iдоп,
А

Электроприемник

Iпл.вст.,
(Iуст.),А

Рр,
кВт

Наименование
потребителя

Иилой дом 27
(Ввод №1)

Иилой дом 27
(Ввод №2)

2-Л12.1

2-Л12.2

160

160

125АПвКШп-4х95-1кВ

125

1. Допустимые длительные токи для кабелей приняты с учетом поправочных коэффициентов
на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле.
2. Нарезку кабелей проводить после контрольного промера длины трасс по месту.

1-Л3.2

номер ТП, к которой подключен
обозначение питающей линии
номер питающей линии
номер секции сборных шин ТП

Расшифровка обозначения

123

123 АПвКШп-4х95-1кВ

Иилой дом 28
(Ввод №1)

Иилой дом 28
(Ввод №2)

2-Л13.1

2-Л13.2

160 125163АПвКШп-4х95-1кВ

125163

155

155 АПвКШп-4х95-1кВ

Источник
питания

Обозна-
чение

Iпл.вст.,
(Iуст.),А

Обозна-
чение
линии

Длина,
м

Данные питающей сети

Рабочий режим Аварийный режим

Рр,
кВт

Iр,
А

ΔU,
%

Рр,
кВт

Iр,
А

ΔU,
%

Питающий кабель

 Марка и сечение Iдоп,
А

Электроприемник

Iпл.вст.,
(Iуст.),А

Рр,
кВт

Наименование
потребителя

ТП
 (
пр
ое
кт
ир
.)

Иилой дом 5
(Ввод №1)

Иилой дом 5
(Ввод №2)

2-Л3.1

2-Л3.2

125

Иилой дом 10
(Ввод №1)

Иилой дом 10
(Ввод №2)

2-Л4.1

2-Л4.2

Иилой дом 11
(Ввод №1)

Иилой дом 11
(Ввод №2)

2-Л5.1

2-Л5.2

94

94

138

138

50

50

АПвКШп-4х95-1кВ

АПвКШп-4х95-1кВ

АПвКШп-4х95-1кВ

АПвКШп-4х95-1кВ

АПвКШп-4х95-1кВ

АПвКШп-4х95-1кВ

Иилой дом 12
(Ввод №1)

Иилой дом 12
(Ввод №2)

2-Л6.1

2-Л6.2

46

46

АПвКШп-4х95-1кВ

АПвКШп-4х95-1кВ

Иилой дом 21
(Ввод №1)

Иилой дом 21
(Ввод №2)

2-Л8.1

2-Л8.2

85

85

АПвКШп-4х95-1кВ

АПвКШп-4х95-1кВ

Иилой дом 20
(Ввод №1)

Иилой дом 20
(Ввод №2)

2-Л9.1

2-Л9.2

200

200

78

78

Иилой дом 25
(Ввод №1)

Иилой дом 25
(Ввод №2)

2-Л10.1

2-Л10.2

160

160

153

153

АПвКШп-4х95-1кВ

АПвКШп-4х95-1кВ

Иилой дом 26
(Ввод №1)

Иилой дом 26
(Ввод №2)

2-Л11.1

2-Л11.2

160

160

125163

125

113

113

АПвКШп-4х95-1кВ

АПвКШп-4х95-1кВ

Иилой дом 19
(Ввод №1)

Иилой дом 19
(Ввод №2)

2-Л7.1

2-Л7.2

108

108

АПвКШп-4х95-1кВ

АПвКШп-4х95-1кВ

209АПвКШп-4х150-1кВ

209АПвКШп-4х150-1кВ

1,70 2,10

2,10

Проверка на автоматическое отключение

Учас-
ток

Марка и
сечение кабеля

Длина
участка
L,км

Удельное
сопротив-
ление
Zл.уд.,
Ом/км

Сопротив-
ление
петли
фаза-нуль
Zл, Ом

Сопротив-
ление
тр-ра
Zтр/3, Ом

Сопротив-
ление
цепи
Zц, Ом

Ток одно-
фазного
КЗ
Iкз, А

Ток сраба-
тывания
защиты за
5сек
Iсз, А

2-Л3.1

2-Л4.1

2-Л5.1

2-Л6.1

0,138 0,0883 0,102

0,094 0,06

0,050 0,032 0,046

0,046 0,029 0,043

АПвБбШв-4х95

АПвБбШв-4х95

АПвБбШв-4х95

АПвБбШв-4х95

2156

2968

4782

5116

0,0741

2-Л7.1 0,108 0,069 0,0831АПвБбШв-4х95 2647

2-Л8.1 0,085 0,0544 0,0684АПвБбШв-4х95 0,32 3216

2-Л9.1 0,0327 0,046 4782

2-Л10.1 0,153 0,0979 0,112АПвБбШв-4х95 1964

2-Л11.1 0,113 0,0723 0,086АПвБбШв-4х95 2558

2-Л12.1 0,123 0,0787 0,093АПвБбШв-4х95 2365

2-Л1.1

2-Л2.1

0,085 160

0,091 0,0382

АПвКШп-4х95

0,21АПвКШп-4х150 4230 2000,052

0,078 0,21АПвКШп-4х150

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

160

160

160

160

160

160

160

160

160

200

160

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

0,89 1,47

1,04 1,47

1,83 2,29

1,68 2,29

1,24 1,55

1,14 1,55

0,66 0,82

0,60 0,82

0,66 0,82

0,60 0,82

1,56 1,94

1,43 1,94

1,17 1,46

1,07 1,46

1,98 2,99

1,99 2,99

1,48 2,05

1,49 2,05

82,062,0

72,0

135,0102,0

118,0 82,0 135,0

2,25 2,85

2,50 2,85

160

160

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

2-Л13.1 0,155 0,0992 0,113АПвБбШв-4х95 19460,014 160

Иилой дом 3
(Ввод №1)

Иилой дом 3
(Ввод №2)

2-Л1.1

2-Л1.2

160

160

Иилой дом 4
(Ввод №1)

Иилой дом 4
(Ввод №2)

2-Л2.1

2-Л2.2

200

200

125163АПвКШп-4х95-1кВ

125

85

85

91

91

209АПвКШп-4х150-1кВ

209АПвКШп-4х150-1кВ

АПвКШп-4х95-1кВ 163

1,06 1,75

1,23 1,75

1,32 1,64

1,21 1,64

160

160

2,10

70,0

81,0

115,0

133,0

113,0 185,0

113,0 185,0

70,0

81,0

115,0

133,0

113,0 185,0

113,0 185,0

77,062,0

55,0

127,0102,0

91,0 77,0 127,0

77,062,0

55,0

127,0102,0

91,0 77,0 127,0

77,062,0

55,0

127,0102,0

91,0 77,0 127,0

77,062,0

55,0

127,0102,0

91,0 77,0 127,0

77,062,0

55,0

127,0102,0

91,0 77,0 127,0

77,062,0

55,0

127,0102,0

91,0 77,0 127,0

77,062,0

55,0

127,0102,0

91,0 77,0 127,0

79,056,0

57,0

130,093,0

94,0 79,0 130,0

79,056,0

57,0

130,093,0

94,0 79,0 130,0

82,062,0

72,0

135,0102,0

118,0 82,0 135,0

62,0

72,0

70,0

81,0

70,0

81,0

62,0

55,0

62,0

55,0

62,0

55,0

62,0

55,0

62,0

55,0

62,0

55,0

62,0

55,0

56,0

57,0

56,0

57,0

62,0

72,0

ИП Логвинов А.В.

А/03-2021-НЭС
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ГИП Казаченко
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Кол. уч.

ДатаПодп.N° док.

Лист ЛистовСтадия
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Разраб.

Н.контр.

Проверил Бурлак 

Белан 
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Краснодарский край, р-н Анапский, с. Варваровка, ул. Калинина, 150

Жилой комплекс "Резиденция Анаполис".

Корректировка

04.23

04.23

04.23

Схема электрическая принципиальная сети 0,4кВ

ТП-2

4

Ток сраба-
тывания
защиты за
0,4сек
Iсз, А

200

240

200

200

200

200

200

200

200

200

200

240

200

0,32 0,014

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,0544 0,0684 3216
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Источник
питания

Обозна-
чение

Iпл.вст.,
(Iуст.),А

Обозна-
чение
линии

Длина,
м

Данные питающей сети

Рабочий режим Аварийный режим

Рр,
кВт

Iр,
А

ΔU,
%

Рр,
кВт

Iр,
А

ΔU,
%

Питающий кабель

 Марка и сечение Iдоп,
А

Электроприемник

Iпл.вст.,
(Iуст.),А

Рр,
кВт

Наименование
потребителя

Иилой дом 6
(Ввод №1)

ТП
 (
пр
ое
кт
ир
.)

Иилой дом 6
(Ввод №2)

3-Л1.1

3-Л1.2

1. Допустимые длительные токи для кабелей приняты с учетом поправочных
коэффициентов на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле.
2. * - Расчетные параметры в режиме включения противопожарного оборудования здания.
3. Нарезку кабелей проводить после контрольного промера длины трасс по месту.

1-Л3.2

номер ТП, к которой подключена линия
обозначение питающей линии
номер питающей линии
номер секции сборных шин ТП

Расшифровка обозначения

Иилой дом 7
(Ввод №1)

Иилой дом 7
(Ввод №2)

3-Л2.1

3-Л2.2

200

200

Иилой дом 9
(Ввод №1)

Иилой дом 9
(Ввод №2)

3-Л3.1

3-Л3.2

200

200

3-Л4.1

3-Л4.2

Иилой дом 24
(Ввод №1)

Иилой дом 24
(Ввод №2)

160

160

188

188

134

134

65

65

57

57

200

200

125

125

АПвКШп-4х95-1кВ

АПвКШп-4х95-1кВ

Иилой дом 23
(Ввод №1)

Иилой дом 23
(Ввод №2)

3-Л6.1

3-Л6.2

160

160

88

88

Иилой дом 22
(Ввод №1)

Иилой дом 22
(Ввод №2)

3-Л7.1

3-Л7.2

200

200

134

134

3-Л8.1

3-Л8.2

Иилой дом 8
(Ввод №1)

Иилой дом 8
(Ввод №2)

160

160

86

86

209АПвКШп-4х150-1кВ

209АПвКШп-4х150-1кВ

209АПвКШп-4х150-1кВ

209АПвКШп-4х150-1кВ

125163

125

АПвКШп-4х95-1кВ

АПвКШп-4х95-1кВ

0,96 1,19

0,87 1,19

209АПвКШп-4х150-1кВ

209АПвКШп-4х150-1кВ

125

125

АПвКШп-4х95-1кВ

АПвКШп-4х95-1кВ

209АПвКШп-4х150-1кВ

209АПвКШп-4х150-1кВ

Очистные сооружения
хоз.быт. и ливневых
стоков (Ввод №1)3-Л9.1

3-Л9.2

-320

320

114,6 3,26 2504182АПвКШп-4х150-1кВ

250

--316

316

198,0 114,6

Очистные сооружения
хоз.быт. и ливневых
стоков (Ввод №2)4182АПвКШп-4х150-1кВ3,26- -- -

Оборуд. детского и
оздоровит.бассейна3-Л5.150 61АПвКШп-4х16-1кВ-21,0 --37 21,040

Учас-
ток

Марка и
сечение кабеля

Длина
участка
L,км

Ток одно-
фазного
КЗ
Iкз, А

Ток сраба-
тывания
защиты за
5сек
Iсз, А

3-Л1.1

Проверка на автоматическое отключение

3-Л2.1

3-Л3.1

3-Л4.1

3-Л6.1

0,188 0,0789 23680,21 0,0929АПвБбШв-4х150

0,134 0,0562 31330,0702

0,086 0,0361 0,0501

0,065 0,0273

0,057 0,0364 0,0504

0,32АПвБбШв-4х95

АПвБбШв-4х95 0,32

4391

5326

4365

0,0413

3-Л7.1 0,088 0,0563 0,0700АПвБбШв-4х95 0,32 3142

3-Л8.1 0,134 0,0562 0,0702 3133

3-Л9.1 0,316 0,1327 0,14672АПвБбШв-4х150 0,21 1499

0,21АПвКШп-4х150

0,21АПвКШп-4х150

0,21АПвКШп-4х150

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

200

200

160

200

160

160

200

320

3-Л5.1 0,095 0,352 6010,3661,85АПвКШп-4х16 0,014 50

163

163

163

163

163

1,90 3,13

2,21 3,13

1,34 2,21

1,56 2,21

0,61 1,01

0,71 1,01

1,45 2,39

1,69 2,39

1,24 1,55

1,14 1,55

0,79 1,13

0,80 1,13

160

160

160

160

160

160

160

160

114,6 198,0

3-Л5.2 95
ВРЩ3

(объекты у бассейна)50 61АПвКШп-4х16-1кВ-4,0 0,6 --6,8 4,032

70,0

81,0

115,0

133,0

113,0 185,0

113,0 185,0

70,0

81,0

115,0

133,0

113,0 185,0

113,0 185,0

70,0

81,0

115,0

133,0

113,0 185,0

113,0 185,0

70,0

81,0

115,0

133,0

113,0 185,0

113,0 185,0

77,062,0

55,0

127,0102,0

91,0 77,0 127,0

77,062,0

55,0

127,0102,0

91,0 77,0 127,0

79,056,0

57,0

130,093,0

94,0 79,0 130,0

70,0

81,0

70,0

81,0

70,0

81,0

70,0

81,0

62,0

55,0

62,0

55,0

56,0

57,0

95 3,1

ИП Логвинов А.В.
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Р

ГИП Казаченко
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Корректировка

04.23

04.23

04.23

Схема электрическая принципиальная сети 0,4кВ

ТП-3

5
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Формат А2

Ток сраба-
тывания
защиты за
0,4сек
Iсз, А

240

240

200

240

60

200

200

240

390

Удельное
сопротив-
ление
Zл.уд.,
Ом/км

Сопротив-
ление
петли
фаза-нуль
Zл, Ом

Сопротив-
ление
тр-ра
Zтр/3, Ом

Сопротив-
ление
цепи
Zц, Ом

Подъемник МГН3-Л10.150 61АПвКШп-4х16-1кВ-2,0 --3,2 2,01015 0,1

3-Л10.1 0,015 0,0555 0,0695АПвБбШв-4х16 1,85 31650,014 10 12



ВРШ-НО

ТП-3 проект.
3-ЛО1-0,76-0,94-1,25
АПвКШп -4х16-1кВ
Lсумм=300м

ф.В

ф.С

ф.С,А ф.Вф.В ф.Аф.С

N3.1/10N3.1/8N3.1/5N3.1/4N3.1/3

Проверка на автоматическое отключение

Учас-
ток

Марка и
сечение кабеля

Длина
участка
до н.у.
свет-ка
L,км

Удельное
сопротив-
ление
Zл.уд.,
Ом/км

Сопротив-
ление
петли
фаза-нуль
Zп, Ом

Сопротив-
ление
тр-ра
Zтр/3, Ом

Сопротив-
ление
цепи
Zц, Ом

Ток одно-
фазного
КЗ
Iкз, А

Ток сраба-
тывания
защиты за
0,4 сек
Iсз, А

3-ЛО1

3-ЛО2

АПвБбШв-4х16 100

0,280АПвБбШв-4х16 209,51,036 1,05 100

3-ЛО3 АПвБбШв-4х16 1,85 100

0,014

0,014

0,014

ф.А

N3.1/9

Рр
=4
,6
4к
Вт
; 
co
sφ
=0
,9
4;
 Ip
=7
,5
А;

1,85

1,85

10А

ф.Аф.В

N3.1/2N3.1/1

1. Мощность светильника составляет 40Вт, если не указано дополнительно.

маркировка - расчетная мощность, кВт - коэффициент мощности - расчетный ток, А
марка, сечение проводника

2. Структура условного обозначения:

3. Автоматические выключатели выбраны с учетом пусковых токов источников света.

1-ЛО1

номер ТП, к которой подключена линия
обозначение линии наружного освещения
номер питающей линии

Расшифровка обозначения

 -  установка светильника наружного освещения
с лампой мощностью 40Вт, подключенной от
ТП№3, питающей линии 2, на опоре №1  с
подключением светильника к фазе "А" линии
освещения

N3.2/1

ф.А
40Вт

0,220 0,814 0,828 265,7

0,180 0,666 0,68 323,5

ΔUmax=0,25%
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Разраб.

Н.контр.

Проверил Бурлак 

Белан 
04.23

Кузнецов

Краснодарский край, р-н Анапский, с. Варваровка, ул. Калинина, 150

Жилой комплекс "Резиденция Анаполис".

Корректировка

04.23

04.23

04.23

Схема электрическая принципиальная сети

наружного освещения ТП-3

6

ф.С

ф.В ф.А

N3.1/7N3.1/6

N3.1/11 N3.1/13

ф.С

N3.1/14

ф.В

N3.1/15 N3.1/16

ф.А

N3.1/12

10А
ф.Вф.Сф.А,В

3-ЛО2-0,36-0,94-0,6
АПвКШп -4х16-1кВ
Lсумм=520м

N2/7 N3.2/6 N3.2/5

ф.А

N3.2/4

ф.С

N3.2/3

ф.В

N3.2/2

ф.А

N3.2/1

ф.С,А

N2/8

ф.В,С

N2/9

ф.А,В

N2/10

ф.С,А

N2/11

ф.В

N2/12

ф.А ф.С

N2/13N2/14

ф.В

N2/15

Не входит в
зону проектирования

ΔUmax=0,35% ΔUmax=0,2%

10А
ф.Вф.С

3-ЛО3-0,89-0,95-1,43
АПвКШп -4х16-1кВ
Lсумм=540м

N3.3/8 N3.3/7

ф.А

N3.3/6

ф.С

N3.3/5

ф.В

N3.3/2

ф.А

N3.3/1

ф.А ф.С

N3.3/3N3.3/4

ф.С

N3.3/11

ф.А ф.С

N3.3/9N3.3/10

ф.В,Сф.А,В

N3.3/17 N3.3/16

ф.А

N3.3/15

ф.С

N3.3/14

ф.В

N3.3/13

ф.А

N3.3/12

ф.С,А

N3.3/18

ф.В

N3.3/19

ф.С

N3.3/20

ф.А

N3.3/21

ф.В

N3.3/22

ф.С,А ф.В

N3.3/23N3.3/24

ф.В,С

N3.3/25

ф.А,В

N3.3/26

ф.А

N3.3/27

ф.А

N3.3/28

ΔUmax=0,48%

ф.С

N2/16

ф.А

N2/17

ЩОС

ВН32
63А

ВМ63
6А

ф.А
154Вт

ф.С
154Вт

S1/1S1/2

ф.В
154Вт

S1/3

ф.В
154Вт

ф.А
154Вт

ф.С
154Вт

S1/4S1/5

ф.С
154Вт

S1/6

ф.В
154Вт

ЩОС-N1-0,62-0,95-1,0
АПвКШп -4х16-1кВ

ВМ63
6А

ВМ63
6А

Резерв

ЩОС-N2-0,62-0,95-1,0
АПвКШп -4х16-1кВ

ф.В

N2/18N2/19N2/20N2/21

ф.С

N2/22

ф.А ф.Сф.В

Lпр=120м
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Формат А2

3L



Источник питания

Распределительный пункт,
тип, установленная и
расчетная мощность, кВт,
аппарат на вводе, тип,
ток расцепителя, А

Выключатель автоматический
(предохранитель), тип, ток
расцепителя (плавкой

вставки), А

Пускатель магнитный, тип,
ток нагревательного
элемента, А

Ма
рк
ир
ов
ка
- 
ра
сч
ет
на
я

мо
щ
но
ст
ь,
кВ
т-

ко
эф
фи
ци
ен
т 
мо
щ
но
ст
и-

ра
сч
ет
ны
й 
то
к,
А-
 д
ли
на

уч
ас
тк
а,
м

Мо
ме
нт

на
гр
уз
ки
,к
Вт
*м
- 
по
те
ря

на
пр
яж
ен
ия
,%
- 
ма
рк
а,

се
че
ни
е 
пр
ов
од
ни
ка
,

сп
ос
об
 п
ро
кл
ад
ки

Щиток групповой:
аппарат на вводе, тип,
номинальный ток, А

Номер по плану расположения

Потеря напряжения до щитка,%

Ма
рк
ир
ов
ка
- 
ра
сч
ет
на
я

мо
щ
но
ст
ь,
кВ
т-

ко
эф
фи
ци
ен
т 
мо
щ
но
ст
и-

ра
сч
ет
ны
й 
то
к,
А-
 д
ли
на

уч
ас
тк
а,
м

Мо
ме
нт
 н
аг
ру
зк
и,
кВ
т*
м-

по
те
ря
 н
ап
ря
же
ни
я,
%
-

ма
рк
а,
 с
еч
ен
ие

пр
ов
од
ни
ка
,

сп
ос
об
 п
ро
кл
ад
ки

L
N
PE

ВРЩ3

3-Л5.2, АПвКШп-4х16
L = 126 м

PI1

Формат А3

Мерку
рий 206 5(60)А, Кл.1.0

ΔU=0,61%

ВМ63
С25

ВН32
63А

ВМ63
С32

PI2

QF1

QF2 QF3 QF4

QS1 QS2 QS3 QS4

QF5

ф.Сф.Вф.А

ВН32
63А

ВН32
63А

ВН32
63А

ВМ63
С25

ВМ63
С25

ВМ63
С25

Резерв
ЩРбас
(30.1 по ГП)

ЩО-1
(30.1 по ГП)

ВР
Щ
3-
N1
-0
,6
3-
0,
9-
3,
18
-8

5,04-
0,1-ВВ
Гнг-
3х4-
1кВ 

в 
тр
уб
е 
ПН
Д2
5

ВР
Щ
3-
N2
-1
,2
3-
0,
98
-5
,7
-2
5

30,8-
0,6-В
ВГнг
-3х4
-1кВ
 

тр
уб
е 
ПН
Д2
5

3,370,63

Резерв

Рр = 4,0кВт
соsφ=0,9
Iр = 6,8А

1. Внутренние сети разрабатываются отдельным разделом в составе проекта на соответствующей объект.
2. На вводе щита ВРЩ выполнить повторное заземление PEN проводника питающей линии. Сопротивление
заземляющего устройства не нормируется.
3. Шину РЕ щита ВРЩ соединить с заземлителем повторного заземления.

16А16А
АВДТАВДТ

30мА30мА

ИП Логвинов А.В.

А/03-2021-НЭС

Р

ГИП Казаченко

Лист
Кол. уч.

ДатаПодп.N° док.

Лист ЛистовСтадия

Изм.

Разраб.

Н.контр.

Проверил Бурлак 

Белан 
04.23

Кузнецов

Краснодарский край, р-н Анапский, с. Варваровка, ул. Калинина, 150

Жилой комплекс "Резиденция Анаполис".

Корректировка

04.23

04.23

04.23

Схема электрическая принципиальная сети

наружного освещения ВРЩ3

7

И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
.
П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
ин

в.
 N

Формат А4



Источник питания

Распределительный пункт,
тип, установленная и
расчетная мощность, кВт,
аппарат на вводе, тип,
ток расцепителя, А

Выключатель автоматический
(предохранитель), тип, ток
расцепителя (плавкой

вставки), А

Пускатель магнитный, тип,
ток нагревательного
элемента, А

Ма
рк
ир
ов
ка
- 
ра
сч
ет
на
я

мо
щ
но
ст
ь,
кВ
т-

ко
эф
фи
ци
ен
т 
мо
щ
но
ст
и-

ра
сч
ет
ны
й 
то
к,
А-
 д
ли
на

уч
ас
тк
а,
м

Мо
ме
нт

на
гр
уз
ки
,к
Вт
*м
- 
по
те
ря

на
пр
яж
ен
ия
,%
- 
ма
рк
а,

се
че
ни
е 
пр
ов
од
ни
ка
,

сп
ос
об
 п
ро
кл
ад
ки

Щиток групповой:
аппарат на вводе, тип,
номинальный ток, А

Номер по плану расположения

Потеря напряжения до
светильника, %

Ма
рк
ир
ов
ка
- 
ра
сч
ет
на
я

мо
щ
но
ст
ь,
кВ
т-

ко
эф
фи
ци
ен
т 
мо
щ
но
ст
и-

ра
сч
ет
ны
й 
то
к

Се
че
ни
е 
пр
ов
од
ни
ка
,

сп
ос
об
 п
ро
кл
ад
ки

L

PEN

ЩО1

Щ
ОС
-N
1-
0,
62
-0
,9
5-
1,0

ВВГ
-нг

-3
х2
.5
-1
кВ
 в
 П
НД
 т
ру
бе

От ВРЩ3, ВВГ-нг-5х4

Рр = 0,63кВт
соsφ=0,95
Iр = 1,0А

ΔU=0,28%

ВМ63
С6

ВН32
63А

QS1

QF1
ВМ63
С6

QF3
ВМ63
С6

QF5

Щ
ОС
-N
3-
0,
62
-0
,9
5-
1,0

ВВГ
-нг

-3
х2
.5
-1
кВ
 в
 П
НД
 т
ру
бе

Установленная мощность, кВт

ЩО1.1-1.3 Резерв

0,31 0,31

0,050,05

ЩО1.4-1.6

ИП Логвинов А.В.

А/03-2021-НЭС

Р

ГИП Казаченко

Лист
Кол. уч.

ДатаПодп.N° док.

Лист ЛистовСтадия

Изм.

Разраб.

Н.контр.

Проверил Бурлак 

Белан 
04.23

Кузнецов

Краснодарский край, р-н Анапский, с. Варваровка, ул. Калинина, 150

Жилой комплекс "Резиденция Анаполис".

Корректировка

04.23

04.23

04.23

Схема электрическая принципиальная ЩО1

8
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Формат А4

Примечание: комплектацию щита и способ прокладки к светильникам уточнить
по окончанию работ по конструктивной части бассейна



Поз. Обозначение Артикул Наименование Кол Примеч.

1 QF1 Авт. выкл., тип и хар-ки см.

2 QF2 Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С 1

3 KM1 Контактор КМИ, хар-ки см.

"Таблицу выбора комплектующих" 1

4 KK1 Реле РТИ электротепловое, хар-ки см.

"Таблицу выбора комплектующих" 1

5 SB1 BBT40-SB7-K04 Кнопка SВ-7 "Стоп" красная 1р

Ø22мм/240В  IEK 1

6 SB2 BBT40-SB7-K06 Кнопка SВ-7 "Пуск" зеленая 1з,1р

Ø22мм/240В  IEK 1

7 HLR1 BLS10-ADDS-230-K
04 Лампа AD22DS(LED)матрица Ø22мм

красный 230В  IEK 1

8 SA1, SA2 BSW70-BJ-3-K02 Переключатель LAY5-BJ33 3 положения

 "I-0-II" длин ручка IEK 2

9 KT1 MTA10-16 Таймер ТЭ15 цифровой 16А 230В на

DIN-рейку IEK 1

10 FR1 Цотореле 1

11 BL1 Цотодатчик 1

12 X1-1, X1-2 YZN10-002-K03 Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А)

серый IEK 2

13 Корпус металлический 400х500 IP54 1

14 QF3-QF5 Авт. выкл. ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка С 3

Спецификация оборудования бУО 601

40

5
0

Пуск

Стоп

Работа

ЩМП-2

HLR1

42 6

KK1

KM1
X1-2

Сеть от РУНН ТП 10/0,4
KM1

SB1
SB2

1 3 5

QF1
KK1

Местн. 0 Дист. KM1

SA1

A B C

21 22

13 14
95 96

A1 A2

21

QF2

Местн. 0 Дист.

ПР 0 ЦР

SA2

X1-1

1   2   3   4   5

KT1

1 3 4

BL1

2 6 7

FR1

13 14
N

Тип ящика
Iном.
ящика,
А

Автоматический выключатель Контактор Тепловое реле Максимальные
габаритные
размеры HxLxB
(ВхШхГ), мм

Артикул

Тип Iн.р., А Артикул Тип Iн.р., А Артикул Тип
Пределы

регулирования Артикул

бУО9601 3474 25 ВА47-60 Зр 25 MVA41-3-025-C КМИ-22510 25 KKM21-025-230-10 РТИ-1322 17-25 DRT10-0017-0025 ЩМП-2 IP54
(500x400x220) YKM40-02-54

ПР 0 ЦР

Схема подключения

Таблица выбора комплектующих

QF3 QF4 QF5

3-ЛО1 3-ЛО2 3-ЛО3

ИП Логвинов А.В.

А/03-2021-НЭС

Р

ГИП Казаченко

Лист
Кол. уч.

ДатаПодп.N° док.

Лист ЛистовСтадия

Изм.

Разраб.

Н.контр.

Проверил Бурлак 

Белан 
04.23

Кузнецов

Краснодарский край, р-н Анапский, с. Варваровка, ул. Калинина, 150

Жилой комплекс "Резиденция Анаполис".

Корректировка

04.23

04.23

04.23

Схема электрическая принципиальная ВРЩ-НО
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Формат А3



300

100

5000

250

500

250

1000

15°

300

100

250

500

250

1000

15°

5000

Уровень

земли

Уровень заливки

бетона

1
0
0
(
m

a
x
)

1
0
0
(
m

a
x
)

Уровень заливки

бетона

Уровень

земли

Ревизионный

лючок

Ревизионный

лючок

Окно для

ввода кабеля

Опора Тегас-Электрик Т5

высотой 5 метров

(или аналог другого производителя)

1 шт - Светильник светодиодный - 2х40Вт

Тегас-Электрик CH8L-Адель Т-образный

(или аналог другого производителя)

Степень защиты  IP65, Uпит=230 В

Тип КСС Широкая-160гр.

Цветовая температура,  5000К

Щебень 20-30 фр.

Щебень 20-30 фр.

Тегас-Электрик закладная

деталь для опоры высотой 5 метров

(или аналог другого производителя)

Тегас-Электрик закладная

деталь для опоры высотой 5 метров

(или аналог другого производителя)

Опора Тегас-Электрик Т5

высотой 5 метров

(или аналог другого производителя)

1 шт - Светильник светодиодный - 40Вт

Тегас-Электрик CH8L-Адель Г-образный

(или аналог другого производителя)

Степень защиты  IP65, Uпит=230 В

Тип КСС Широкая-160гр.

Цветовая температура,  5000К

ИП Логвинов А.В.

А/03-2021-НЭС

Р

ГИП Казаченко

Лист
Кол. уч.

ДатаПодп.N° док.

Лист ЛистовСтадия

Изм.

Разраб.

Н.контр.

Проверил Бурлак 

Белан 
04.23

Кузнецов

Краснодарский край, р-н Анапский, с. Варваровка, ул. Калинина, 150

Жилой комплекс "Резиденция Анаполис".

Корректировка

04.23

04.23

04.23

Схема монтажа опор освещения
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Формат А3

Бетон

Бетон

Кабель освещения

в трубе ПДНф50мм

Кабель освещения

в трубе ПДНф50мм

Окно для

ввода кабеля



ИП Логвинов А.В.

А/03-2021-НЭС

Р

ГИП Казаченко

Лист
Кол. уч.

ДатаПодп.N° док.

Лист ЛистовСтадия

Изм.

Разраб.

Н.контр.

Проверил Бурлак 

Белан 
04.23

Кузнецов

Краснодарский край, р-н Анапский, с. Варваровка, ул. Калинина, 150

Жилой комплекс "Резиденция Анаполис".

Корректировка

04.23

04.23

04.23

Подклчюение светильников в опоре

11
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Светильники подключаются при помощи кабеля ВВГнг 3х1,5 мм², защищенным однофазными
автоматическими выключателями 6А, установленными на DIN-рейке в смотровом лючке. На одну
опору с двумя светильниками отводится 12 метров кабеля (6 метров для опор с одним
светильником). Схема изображена для опоры со с Т-образным светильником на 2 источника света.
Для опоры с Г-образным светильником в ревизионном лючке предусматривается один
автоматический выключатель.

Кабель АПвКШп 4х16

Сжим У734М (орех)

DIN - рейка

Выключатель
автоматический
1р, 6А, хар.С Колодка клеммная

КЕ10.506 IEK
10...35/1,5...25мм²

Кабель
ВВГ 3х1,5мм2

Смотровой лючок

Броня кабеля

Болт заземления

Подключение светильников в опоре
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К
а
б
е
л
ь
н
а
я

п
е
р
е
м
ы
ч
к
а

10
к
В

Ш
П

5 3 1

8
0
0

6 4 2 8
0
0

Т2 Т1

11
5
0

Я
С
Н
1

ШМ-0,4кВ
РУ-10кВ

РУ-0,4кВ

РУ-0,4кВ

10
0
0

Трансформатор

2350

Я
С
Н
2

РУ-10кВ

РУ-10кВ

50
2510

Трансформатор

Б

А

Монтажный

люк

Камера силового

трансформатора

2510

4
6
0
0

Вид А

1900

2540

1900

2540

2
8
5
0

50

Закладная

деталь

ОБ

БКТП(1)

ФБК(1)

25102510

11
0
0

9801150

4600

Закладная

деталь

ОБ

БКТП(1)

ФБК(1)

4680

4600

Вид Б

Блочная комплектная трансформаторная подстанция в железобетонном объемном

корпусе напряжением 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью: 2х630 кВА

Кабельный блок

Объемный блок

Комплектация сборочных единиц

ПримечаниеКоличествоВес, кгНаименование

27000

212500

ФБК(1)

ОБ БКТП(1)

Обозначение

Комплектация оборудования

ПримечаниеКоличествоВес, кгНаименование

2до 3000

2до 400

2до 300

Трансформатор

РУ-0,4кВ

РУ-10кВ

Обозначение

ИП Логвинов А.В.
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Р

ГИП Казаченко

Лист
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ДатаПодп.N° док.
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04.23

Кузнецов

Краснодарский край, р-н Анапский, с. Варваровка, ул. Калинина, 150

Жилой комплекс "Резиденция Анаполис".

Корректировка

04.23

04.23

04.23

Компоновка электрооборудования 2БКТП-630 (ТП-2)
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Блочная комплектная трансформаторная подстанция в железобетонном объемном

корпусе напряжением 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью: 2х630 кВА
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212500
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Обозначение

Комплектация оборудования
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РУ-0,4кВ
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ИП Логвинов А.В.
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ГИП Казаченко

Лист
Кол. уч.

ДатаПодп.N° док.

Лист ЛистовСтадия

Изм.

Разраб.

Н.контр.

Проверил Бурлак 

Белан 
04.23

Кузнецов

Краснодарский край, р-н Анапский, с. Варваровка, ул. Калинина, 150

Жилой комплекс "Резиденция Анаполис".

Корректировка

04.23

04.23

04.23

Компоновка электрооборудования 2БКТП-630 (ТП-3)
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КН 23:37:1006000:8141(1)

КН 23:37:1006000:8141(2)

КН 23:37:1006000:8140(2)

КН 23:37:1006000:8139(3)

КН 23:37:1006000:8140(1)

КН 23:37:1006000:8139(2)

КН 23:37:1006000:8139(1)

W

0

Общая площадь

КЛн.о.-0,4кВ

700 min

Разрез траншеи 1 - 1

Песок

Труба
ПНД ∅50мм

Примечание:
1. Кабельные линии наружного освещения проложить в отдельной траншее вдоль линии
установки опор.
2. Опоры наружного освещения установить на расстоянии 1,0м от проезжей части,
если не указано дополнительно.
  3. Кабели наружного освещения по всей трассе проложить в ПНД трубах, трубы на
плане условно не показаны.

Примечание**
Примечание: комплектацию щита ЩО-1 и способ прокладки к светильникам бассейна
уточнить по окончанию работ по конструктивной части бассейна.
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Номер

опоры

К О О Р Д И Н А Т Ы

X Y

Дир.углы

Меры

линий,м

На

опору

№3.1/1 №3.1/2452586.77 1251637.15 164° 10' 35" 14.79

№3.1/2 №3.1/3452572.55 1251641.18 163° 59' 14" 14.88

№3.1/3 №3.1/4452558.24 1251645.28 164° 11' 59" 18.82

№3.1/4 №3.1/5452540.14 1251650.41 165° 4' 3" 22.27

№3.1/5 №3.1/6452518.62 1251656.14 332° 37' 3" 26.82

№3.1/6 №3.1/7452542.43 1251643.81 214° 11' 41" 18.51

№3.1/7 №3.1/8452527.12 1251633.41 174° 26' 17" 21.24

№3.1/8 №3.1/9452505.98 1251635.47 170° 18' 56" 22.01

№3.1/9 №3.1/10452484.29 1251639.17 169° 10' 2" 22.02

№3.1/10 №3.1/11452462.66 1251643.31 246° 50' 24" 10.11

№3.1/11 №3.1/12452458.68 1251634.01 257° 11' 42" 12.91

№3.1/12 №3.1/13452455.82 1251621.43 120° 52' 38" 21.28

№3.1/13 №3.1/14452444.90 1251639.69 171° 25' 40" 17.72

№3.1/14 №3.1/15452427.38 1251642.33 189° 27' 38" 17.52

№3.1/15 №3.1/16452410.10 1251639.45 252° 54' 50" 12.87

№3.1/16 №3.1/1452406.31 1251627.15 3° 10' 16" 180.74

Координаты опор на линии №3-ЛО1

Номер

точки

К О О Р Д И Н А Т Ы

X Y

Дир.углы

Меры

линий,м

На

точку

№3.2/1 №3.2/2452518.87 1251606.33 296° 19' 50" 21.28

№3.2/2 №3.2/3452528.31 1251587.26 35° 57' 5" 19.25

№3.2/3 №3.2/4452543.89 1251598.56 36° 1' 59" 19.47

№3.2/4 №3.2/5452559.63 1251610.01 35° 55' 33" 18.16

№3.2/5 №3.2/6452574.34 1251620.66 35° 26' 19" 17.36

№3.2/6 №3.2/1452588.48 1251630.73 199° 19' 2" 73.77

Координаты опор на линии №3-ЛО2

Номер

точки

К О О Р Д И Н А Т Ы

X Y

Дир.углы

Меры

линий,м

На

точку

№3.3/1 №3.3/2452490.84 1251601.81 172° 21' 56" 22.28

№3.3/2 №3.3/3452468.76 1251604.77 259° 15' 55" 5.39

№3.3/3 №3.3/4452467.75 1251599.47 257° 41' 9" 11.33

№3.3/4 №3.3/5452465.34 1251588.40 130° 7' 19" 28.42

№3.3/5 №3.3/6452447.03 1251610.13 165° 43' 32" 20.90

№3.3/6 №3.3/7452426.78 1251615.29 178° 48' 16" 22.93

№3.3/7 №3.3/8452403.85 1251615.76 180° 50' 9" 22.77

№3.3/8 №3.3/9452381.08 1251615.43 308° 12' 22" 7.14

№3.3/9 №3.3/10452385.50 1251609.82 262° 58' 45" 14.95

№3.3/10 №3.3/11452383.67 1251594.98 138° 38' 31" 31.12

№3.3/11 №3.3/12452360.31 1251615.55 351° 2' 1" 151.71

№3.3/12 №3.3/13452510.16 1251591.90 272° 3' 10" 17.33

№3.3/13 №3.3/14452510.78 1251574.58 204° 49' 58" 19.96

№3.3/14 №3.3/15452492.67 1251566.20 182° 5' 6" 21.84

№3.3/15 №3.3/16452470.85 1251565.41 181° 55' 51" 23.04

№3.3/16 №3.3/17452447.82 1251564.63 182° 4' 38" 22.01

№3.3/17 №3.3/18452425.83 1251563.83 182° 7' 4" 22.00

№3.3/18 №3.3/19452403.84 1251563.02 181° 55' 32" 23.00

№3.3/19 №3.3/20452380.85 1251562.25 181° 50' 1" 23.01

№3.3/20 №3.3/21452357.85 1251561.51 181° 51' 19" 22.99

№3.3/21 №3.3/22452334.88 1251560.77 34° 35' 28" 26.39

№3.3/22 №3.3/23452356.60 1251575.75 357° 21' 12" 114.23

№3.3/23 №3.3/24452470.71 1251570.47 147° 25' 59" 15.30

№3.3/24 №3.3/25452457.82 1251578.71 168° 10' 43" 16.70

№3.3/25 №3.3/26452441.47 1251582.13 178° 58' 58" 16.92

№3.3/26 №3.3/27452424.55 1251582.43 171° 24' 0" 19.06

№3.3/27 №3.3/28452405.70 1251585.28 215° 20' 55" 15.34

№3.3/28 №3.3/1452393.19 1251576.41 14° 34' 49" 100.90
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Потребность труб
Обозначение по
стандарту

Диаметр по
стандарту, мм Длина, м

Труба ПНД/ПНД
двустенная 50 1150

Труба ПНД/ПНД
двустенная 160 1230

Потребность кабеля / провода
Марка кабеля, напряжение, число

и сечение жил Длина, м

АПвКШп-4х16 1210
АПвКШп-4х95 992
АПвКШп-4х150 398

ВВГнг-3х1.5 (в опорах) 384

Кабельный журнал

№ кабеля

Трасса
Способ
прокладки

Проходы, трубы Кабели, провода
Суммарна
я длина

Примечание
Начало Конец Трубы Расчетная

длина, м
Условный
проход, мм

по проекту проложено

Марка Число жил
и сечение

Расчетная
длина , 6%

Марка Число жил
и сечение Длина, м

№3-ЛО1 ВРШ-НО ТП3 Опоры N3.1/1-16 траншея - - - АПвКШп 4х16 - 320траншея ПНД 300 50 320

№3-ЛО2 ВРШ-НО ТП3 Опоры N3.2/1-6
траншея - - -

АПвКШп 4х16
-

125
траншея ПНД 120 50 125

№3-ЛО3 ВРШ-НО ТП3 Опоры N3.3/1-28
траншея - - -

АПвКШп 4х16
-

560
траншея ПНД 530 50 560

2-Л8.1;
2-Л8.2 ТП2 ВРУ лит.21

траншея - - -
АПвКШп 4х95

-
170

траншея ПНД 2х83 160 2х85

2-Л10.1;
2-Л10.2 ТП2 ВРУ лит.25

траншея - - -
АПвКШп 4х95

-
306

траншея ПНД 2х150 160 2х153

2-Л11.1;
2-Л11.2 ТП2 ВРУ лит.26

траншея - - -
АПвКШп 4х95

-
226

траншея ПНД 2х110 160 2х113

3-Л4.1;
3-Л4.2 ТП3 ВРУ лит.9

траншея - - -
АПвКШп 4х150

-
130

траншея ПНД 2х62 160 2х65

3-Л6.1;
3-Л6.2 ТП3 ВРУ лит.24

траншея - - -
АПвКШп 4х95

-
114

траншея ПНД 2х55 160 2х57

3-Л7.1;
3-Л7.2 ТП3 ВРУ лит.23

траншея - - -
АПвКШп 4х95

-
176

траншея ПНД 2х85 160 2х88

3-Л8.1;
3-Л8.2 ТП3 ВРУ лит.22

траншея - - -
АПвКШп 4х150

-
268

траншея ПНД 2х130 160 2х134

3-Л5.1 ТП3 ШУ компл.бассейн
траншея - - -

АПвКШп 4х16
-

95
траншея ПНД 90 50 95

 3-Л5.2 ТП3 ВРЩ3 бассейн
траншея - - -

АПвКШп 4х16
-

95
траншея ПНД 90 50 95

 3-Л10.1 ТП3 Подъемник МГН 60.4
траншея - - -

АПвКШп 4х16
-

15
траншея ПНД 13 50 15
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Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение

документа, опросного
листа

Код
продукции Поставщик

Ед.
измере
ния

Кол. Масса 1ед., кг Примечание

Строительство КЛ-0,4 кВ
1 Кабельно-проводниковая продукция
1.1 Кабель алюминиевый бронированный четырехжильный АПвКШп 4х16 м 1210
1.2 Кабель алюминиевый бронированный четырехжильный АПвКШп 4х95 м 992
1.3 Кабель алюминиевый бронированный четырехжильный АПвКШп 4х150 м 398
1.4 Кабель медный трехжильный с ПВХ изоляцией ВВГнг 3х1.5 м 384
2 Изделия для монтажа КЛ в земле
2.1 Труба двустенная ПНД/ПНД гибкая гофр. д.50мм, цвет красный ДКС м. 1150
2.2 Труба двустенная ПНД/ПНД гибкая гофр. д.160мм, цвет красный ДКС м. 1230
2.3 Плита ПЗК 240х480мм шт. 800
2.4 Песок м³ 230
3 Кабельная арматура
3.1 Сжим ответвительный У734М ЭНСТО шт. 200
3.2 Муфта концевая для каб. 4х16мм2, изоляция из СПЭ, с наконечниками 4ПКТп-1-16/25 КВТ шт. 7
3.3 Муфта концевая для каб. 4х95мм2, изоляция из СПЭ, с наконечниками 4ПКТп-1-70/120 КВТ шт. 20
3.4 Муфта концевая для каб. 4х150мм2, изоляция из СПЭ, с наконечниками 4ПКТп-1-150/240 КВТ шт. 8
3.5 Уплотнитель кабельных проходов для трубы ф50мм УКПт-75/22 КВТ шт. 110
3.6 Уплотнитель кабельных проходов для трубы ф160мм УКПт-200/55 КВТ шт. 30
4 Наружное освещение
4.1 Светильник светодиодный с Г-образный, 40Вт Адель Тегас-электрик шт. 36
4.2 Светильник светодиодный с Т-образный (2 направления), 2х40Вт Адель Тегас-электрик шт. 14
4.3 Щит управления освещением Согласно листа 9 шт. 1
4.4 Опора освещения 5м. профильная (квадрат) для светильников Адель Тегас-электрик 5м, профильная шт. 50
4.5 Закладная деталь дла профильных опор 5м Тегас-электрик 5м, профильная шт. 50
4.6 Бетон марки М300 м² 10
4.7 Сжим ответвительный У734М шт. 104
4.8 Выключатель автоматический однополюсный 6А, хар.С ВА-47/29 ИЭК шт. 64
4.9 Колодка клеммная КЕ10.506 10...35/1,5...25мм² ИЭК шт. 50
4.10 Щебень фр.20-40 м³ 1
5 Щитовое оборудование и трансформаторные подстанции
5.1 Двухтрансформаторная блочная подстанция 2х630 ТП2 согласно листа 2, 4, 12 шт. 1
5.2 Двухтрансформаторная блочная подстанция 2х630 ТП3 согласно листа 3, 5, 13 шт. 1
5.3 Щит распределительный навесной ВРЩ3 согласно листа 7 шт. 1
5.4 Щит распределительный навесной ЩО1 согласно листа 8 шт. 1
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